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iS TARIFI VE TEKNIiK SARTNAME:

OMU Kurupelit Kampiisii Besyo Eski Kapali Spor Salonunda asagida belirtilen bakim-onarim
isleri yapilacaktir.

Esanjor Dairesindeki mevcut su kollektorii, vanalari, dirsek baglantilari, rakor ve nipelleri
ile birlikte komple sokiilecek yerine ayni ¢apta vanalari ve dirsek baglantilari ile
yenilenecektir. Kollektér Borusu galvaniz ¢elik imal olacaktir.

Mevcut DN50 ve DN65 kondens hatlar sékiilecek yerine ayni ¢apta yeni kondens hatlar
cekilecektir.

Eski kollektor grubu oksijen kaynag ile kesilip bina disina ¢ikarilacak, diger sokiilen
metal ekipmanlarla birlikte arag ile tiniversitenin hurdaligina nakil edilecektir.

Esanjor dairesindeki mevcut kollektorlere dzellikleri asagida belirtilen frekans invertorlii
sirkiilasyon pompalari monte edilecek, elektrik baglantilan eksiksiz yapilacaktir.

Mevcut plakali esanjor sokiilecek, plakalart tek tek temizlenip yerinden monte
edilecektir.

Mevcut Genlesme tanki ve emniyet ventili yenilenecektir.

Salon kismindaki mevcut sicak hava apareylerinin elektrik motorlarinin kontrol edilecek,
motor sargisi yenilenmesi gerekenlerin sargilar1 yenilenecek, elektrik motorlarina ait
rulmanlar sokiilecek ve yerlerine yenileri monte edilecektir. Apareylerin giris
¢ikislarindaki mevcut vana,pislik tutucu ve termostatik tip kondenstoplar1 yenilenecektir.

OMU KURUPELIT KAMPUSU BESYO KAP.SPOR SALONU ISITMA TES.BAKIM-ONARIM
Isi
SIRA o _ BR
NO MALZEMENIN CINSI MIKTAR | .
1 DN20 PN16 TERMOSTATIK KONDENSTOP 8 Ad.
2 DN20 PN 16 PISLIK TUTUCU 8 Ad.
3 DN20 PN16 DISLI KURESEL VANA 16 Ad.
DN65 1=1000MM GALVANIZ SU KOLLEKTOR BORUSU, TK
4 GALV.DIRSEK.NIPEL VE RAKORLARININ KAYNAKLA MONTAJI 1 M
5 DN50 PN16 KURESEL DISLI VANA 2 Ad.
6 DN40 PN16 KURESEL DISLI VANA 3 Ad.
MIT MARKA 50.000KCAL/H KAPASTELI PLAKALI ESANJORUN
SOKULMESI PLAKALARIN TEMIZLENMESI VE TEKRAR YERINE TK
7 MONTE EDILMESI 1 M
¢ |DNS0SIYAH CELIK BORUNUN KAYNAKLA MONTE EDILMES| : B,lf)
9 DN65 SIYAH CELIK BORUNUN KAYNAKLA MONTE EDILMESI { Bf
DN 50MM KOLLEKTOR BORULARININ DEMONTE EDILMESI
BINA DISINA CIKARILMASL,ARACLA HURDALIGA NAKIL
10 EDILMESI 15 mt
FREK.INV.SIR.POMPASI MONTE EDILMESI, ELEKTRIK .
TES.BAGLANTILARININ YAPILMASI CALISIR HALDE TESLIM
11 EDILMESI Q=3,5M3/h, Hm=7mS$ 2 Ad.
12 |DN25PN 16 PIRINC YAYLI EMNIYET VENTILI 1 Ad.
13 200LT PN 10 KAPALI GENLESME TANKI 1 Ad.
SICAK HAVA APAREYLERININ ELEKTRIK MOTORLARININ
KONTROLU, YANIK OLAN SARGILARININ VE YATAKLARININ
14 YENILENMESI 8 Ad.
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Yukarida bahsi gegen imalatlar eksiksiz yapilacak tiim sistem sorunsuz g¢alisir halde teslim
edilecektir. Ise baslamadan 6nce kullanacagi malzemeler ile ilgili idarenin onayini alacaktir.

Teklif verecek firmalarin Samsun Il Sinirlari iginde mekanik tesisat alaminda ticari faaliyette
bulunduklarina dair resmi onayli belge ile birlikte Idareden onayl isi yerinde gordiiklerine dair
tutanag: teklif mektuplarinda sunmak zorundadirlar. Aksi takdirde teklifleri degerlendirmeye
almmayacaktir.
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